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Cap´ıtulo 1
Introduccio´n
La electricidad se utiliza en todos los aspectos de nuestra vida: hogar, comu-
nicaciones, transporte, comercio y la industria, por mencionar algunos. Es por eso
que es de vital importancia mantener la continuidad del sistema ele´ctrico.
La pe´rdida de energ´ıa, ca´ıdas de tensio´n y sobretensiones se producira´n porque
es imposible evitar las consecuencias de los feno´menos naturales, accidentes f´ısicos o
mal funcionamiento debido a un error humano. Por lo tanto el objetivo fundamental
del sistema de proteccio´n es reducir al mı´nimo las posibilidades de dan˜o, el tiempo
de interrupcio´n y los problemas relacionados que puedan resultar al presentarse una
falla en el sistema ele´ctrico de potencia.
La proteccio´n por relevadores es una parte vital del sistema ele´ctrico de po-
tencia. El IEEE define a un relevador como “un dispositivo cuya funcio´n es detectar
fallas u otras condiciones del sistema de potencia de naturaleza anormal o peligrosa
e iniciar la accio´n de control apropiada”[7, p.439]
La correcta aplicacio´n de proteccio´n inicia con la desconexio´n de la zona en
problemas, mientras que la operacio´n y servicio en el resto del sistema continu´a.
En este trabajo nos centraremos en el disen˜o de las funciones de operacio´n de
los relevadores de sobrecorriente en sistemas de potencia radiales.
1
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1.1 Justificacio´n del problema
El sistema ele´ctrico de potencia debe estar disen˜ado y operado para generar
y suministrar la energ´ıa ele´ctrica a los consumidores, evitando cortes de energ´ıa
frecuentes o prolongados, que no afecten la rutina normal de la sociedad.[9]
Los altos costos que genera el remplazar o reparar un equipo dan˜ado debido a
una proteccio´n insuficiente o inadecuada, as´ı como los accidentes que se pueden ser
ocasionados afectando la vida de seres humanos, hacen que el sistema de proteccio´n
sea un compromiso.
La provisio´n de una proteccio´n adecuada para detectar y desconectar elementos
del sistema de potencia en los eventos de una falla, es por lo tanto una parte integral
en el disen˜o del sistema de potencia.
En esta tesis nos enfocaremos en el disen˜o de las funciones de operacio´n de
los relevadores de sobrecorriente en sistemas radiales minimizando el tiempo de
operacio´n con el propo´sito de reducir el dan˜o a los equipos debido a una falla.
1.2 Objetivo
El objetivo principal de esta tesis consiste en estudiar un problema sobre el
disen˜o o´ptimo de la coordinacio´n de operacio´n de rele´s de sobrecorriente encontran-
do los valores de los para´metros de las funciones de operacio´n, as´ı como los tiempos
de operacio´n y proponer un me´todo de solucio´n basado en optimizacio´n.
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1.3 Hipo´tesis
Es posible desarrollar un co´digo en lenguaje de programacio´n GAMS que per-
mita obtener las caracter´ısticas de operacio´n de los relevadores para realizar su co-
ordinacio´n en sistemas ele´ctricos radiales, considerando su respuesta dina´mica.
1.4 Estructura de la tesis
En el primer cap´ıtulo se presenta una descripcio´n del proyecto de tesis. En el
segundo cap´ıtulo se describe el funcionamiento de los relevadores de sobre-coorriente
y los me´todos empleados para la coordinacio´n de estos. En el tercer cap´ıtulo se realiza
un ana´lisis de las funciones de operacio´n de los relevadores. En el cuarto cap´ıtulo se
mencionan las consideraciones del modelo, la formulacio´n matema´tica y un ana´lisis
del modelo matema´tico. En el quinto cap´ıtulo se describe la metodolog´ıa de solucio´n
del problema. En el sexto cap´ıtulo se presentan los resultados obtenidos y se describe
la comparacio´n contra un programa de simulacio´n utilizado para la coordinacio´n de
relevadores. Finalmente el cap´ıtulo siete contiene las conclusiones y el trabajo futuro.
Cap´ıtulo 2
Antecedentes
Mantener la continuidad en el sistema ele´ctrico es de vital importancia ya que
una falla en el sistema ocasiona pe´rdidas econo´micas al detener la produccio´n, dan˜os
a los equipos y en el peor de los casos pe´rdidas humanas; es por eso que e´ste debe
contar con un sistema de proteccio´n que reduzca al mı´nimo los dan˜os, ya que no se
puede estar exento a las consecuencias de destruccio´n de los feno´menos naturales,
accidentes f´ısicos o mal funcionamiento debido a un error humano.
2.1 Proteccio´n de sistemas ele´ctricos de
potencia
Un Sistema Ele´ctrico de Potencia (SEP) “es un sistema interconectado me-
diante el cual nos es posible generar la energ´ıa, transportarla y distribuirla a todos
los usuarios en forma eficaz, segura y con calidad” [5, p.3].
Al producirse una falla se alcanzan valores inadecuados en el SEP, los cuales
pueden producir dan˜os materiales y f´ısicos, por eso es de gran importancia tener un
sistema de proteccio´n adecuado que afecte al mı´nimo la integridad del sistema.
4
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2.1.1 Proteccio´n por relevadores
El IEEE define a un relevador como “un dispositivo cuya funcio´n es detectar
fallas u otras condiciones del sistema de potencia de naturaleza anormal o peligrosa
e iniciar la accio´n de control apropiada”[7, p.439]
Los componentes del sistema de proteccio´n tienen los siguientes criterios de
disen˜o [7]
Confiabilidad: operan en forma adecuada cuando ocurren las condiciones de
falla, aun despue´s de permanecer inactivos durante meses o an˜os. Si esto no
fuera as´ı, se producir´ıan dan˜os costosos.
Selectividad: evitan los disparos falsos, innecesarios.
Velocidad: operan con rapidez para reducir la duracio´n de la falla y el dan˜o
del equipo. Cualquier retraso intencional debe ser preciso.
Economı´a: proveen la ma´xima proteccio´n al menor costo.
Simplicidad: reducen el equipo de proteccio´n y la cantidad de circuitos.
2.1.2 Principio de operacio´n del relevador de
sobrecorriente
El relevador de sobrecorriente de tiempo opera en base a corriente, generando
una curva inversa de tiempo-corriente por medio de la integracio´n de una funcio´n
de corriente F (I) con respecto al tiempo. Cuando la funcio´n F (I) es positiva se
encuentra por encima de un determinado punto de corriente de entrada llamada
corriente de arranque y cuando es negativa se encuentra debajo de ese punto. La
corriente de arranque es el valor en el cual comienza la operacio´n temporizada del
rele´ [1]
Cap´ıtulo 2. Antecedentes 6
Para el relevador de induccio´n la funcio´n de corriente F(I) es la velocidad del
disco que produce la caracter´ıstica de tiempo inverso. La velocidad es positiva por
encima de la corriente de arranque y negativa por debajo de este punto. El prede-
terminado conjunto de valores positivos de la integral representan el desplazamiento
del disco necesario para producir el disparo.
La norma IEEE Std c37.112-1996 define una ecuacio´n para la regio´n de disparo
con las caracter´ısticas tiempo-corriente y una regio´n de reposicio´n, derivadas de una
ecuacio´n diferencial de entrada dependiente del retraso del tiempo tal como se aplica
en los relevadores de induccio´n.
2.1.3 Ana´lisis de la operacio´n del relevador
Las ecuaciones (2.1) y (2.2) definen las caracter´ısticas de operacio´n del tiempo
de reposicio´n y del tiempo de operacio´n de los relevadores de sobrecorriente de tiempo
inverso. Al variar las constantes de las ecuaciones se pueden definir distintos tipos












Mn − 1 +B
]
Dial (2.2)
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donde :
t(I) Tiempo de reposicio´n en la ecuacio´n (2.1).
M Es la relacio´n entre la corriente de falla y corriente de arranque
(Ifalla/Iarranque).
A,B, n Son constantes para definir el tipo de curva. A y n representan el grado
de inversio´n y B es la componente de la saturacio´n del nu´cleo en los
relevadores de induccio´n.
t(tr) Tiempo de reposicio´n para M = 0.
dial Para´metro que indica la escala de tiempo-corriente de la funcio´n de operacio´n.
El dial es el control que determina la escala de tiempo de la curva tiempo-
corriente que es producida por el rele´. En los relevadores de induccio´n es la distancia
del desplazamiento que realiza el disco, la cual es la integral de la velocidad con
respecto al tiempo. El dial generalmente tiene un rango de ajuste de 0.5 a 15, en las
ecuaciones (2.1) y (2.2) las constantes varian proporcionalmente con el dial.
Las constantes y exponentes de la tabla (2.1) definen el tipo de la curva, la
cual puede ser moderadamente inversa, muy inversa y extremadamente inversa. La
constante tr define la curva de reposicio´n.
Curva A B n tr
Moderadamente inversa 0.0515 0.1140 0.020 4.85
Muy inversa 19.61 0.491 2.0 21.6
Extremadamente inversa 28.2 0.1217 2.0 29.1
Tabla 2.1: Constantes y exponentes para las caracter´ısticas de operacio´n de acuerdo
a la norma IEEE Std. C37.112-1996
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2.1.4 Proteccio´n primaria y de respaldo
Para que un sistema sea confiable es necesario emplear ma´s de un sistema
operando en paralelo.
Considerando solo rele´s de proteccio´n contra cortocircuitos existen dos grupos:
la proteccio´n primaria y la de respaldo[6].
Las protecciones primarias son aquellas que tienen la funcio´n de liberar la falla
en primer instancia con el mı´nimo nu´mero de elementos[8].
Las protecciones de respaldo deben operar solamente en caso de que la protec-
cio´n primaria no funcione.
Las protecciones primarias y de respaldo deben estar bien coordinadas de tal
manera que las de respaldo cuenten con un tiempo de operacio´n mas largo, para dar
lugar a que las protecciones primarias operen primero.
2.2 Coordinacio´n de protecciones de
sobrecorriente
Existen varios me´todos para lograr una buena coordinacio´n; se emplea la cor-
riente, el tiempo o la combinacio´n de ambos, todos con la finalidad de brindarle una
proteccio´n al sistema, aislando solamente las secciones que sean necesarias.
2.2.1 Discriminacio´n por tiempo
Figura 2.1: Discriminacio´n por tiempo
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En este me´todo, se le asigna a cada rele un ajuste de tiempo, asegura´ndose de
que el interruptor mas cercano a la falla opere en primer lugar [3, p.9-2].
Se debe satisfacer la restriccio´n de que el tiempo de operacio´n del primer in-
terruptor sea menor que el tiempo de operacio´n del segundo interruptor y asi sucesi-
vamente (t1 < t2 < t3 < t4) contemplando que la diferencia entre un tiempo y otro
sea suficiente para asegurar que el rele posterior no opere antes que el interruptor
haya disparado, aislado la zona en donde ocurrio´ la falla.
La principal desventaja de este me´todo es que el tiempo de disparo es mayor
para las fallas que se encuentran cerca de la fuente en donde el nivel de corto es ma´s
alto.
2.2.2 Discriminacio´n por corriente
Para este me´todo los relevadores se ajustan para operar a una corriente de-
terminada, en la que solamente el rele´ inmediato a la falla accione su interruptor
dejando protegido el sistema.
La corriente varia con la posicio´n de la falla debido a los valores de impedancia
entre la fuente y la falla. Cuando la distancia entre un bus y otro es de pocos metros
el cambio de la corriente de falla es mı´nima, lo que dificulta distinguir la zona de la
falla [3, p.9-2].
Es u´til emplear la discriminacio´n por corriente solo cuando se tiene impedancias
considerables entre la ubicacio´n de un rele´ y otro.
2.2.3 Discriminacio´n por tiempo y corriente
Debido a la desventaja que presentaban los me´todos anteriores surgio´ la com-
binacio´n de ambos en el cual la caracter´ıstica de operacio´n del rele´ esta en funcio´n
del tiempo y de la corriente como se muestra en la figura 2.2 [3, p.9-3].









Figura 2.2: Curvas caracter´ısticas de protecciones de sobrecorriente.
La caracter´ıstica de tiempo de operacio´n del rele´ es inversamente proporcional
al nivel de la corriente.
Entre ma´s cerca se esta´ de la fuente, los niveles de corriente de falla sera´n ma´s
elevados y el tiempo de operacio´n del relevador sera´ menor.
Cap´ıtulo 3
Ana´lisis de las funciones de
operacio´n de los relevadores
3.1 Introduccio´n
En la coordinacio´n de protecciones para sistemas radiales, es importante es-
tablecer el ana´lisis de la operacio´n de los relevadores dentro de las condiciones pre-
establecidas de los tiempos de respuesta, dictadas por las funciones de operacio´n
de los mismos, en su tiempo de operacio´n como proteccio´n primaria y el tiempo de
retardo como proteccio´n de respaldo.
3.2 Funcio´n de operacio´n de los relevadores
Se considera en el estudio de la coordinacio´n de protecciones en sistemas de
potencia radiales, las funciones de operacio´n de tiempo inverso deben ser analizadas
como funciones de proteccio´n primaria y proteccio´n de respaldo para el mismo rele-
vador.
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T : Tiempo de operacio´n del relevador.
Icc : Corriente de falla o´ cortocircuito, Amp.
Ia : Corriente de arranque, Amp.
A,B, n : Constantes que definen el tipo de curva.
dial : Para´metro que indica la escala de tiempo-corriente de la funcio´n de operacio´n.
Considerando la corriente de corto circuito Icc como una fraccio´n (1 + kp) de
la corriente ma´xima Im; esto es
Icc = (1 + kp)Im; k = 1, . . . , K; p ∈ (0, 1]; Im = ma´x{Ia1, Ia2} (3.2)







)n1 − 1 +B1
 dial1 (3.3)







)n2 − 1 +B2
 dial2 (3.4)
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El compartimiento de la ecuacio´n (3.1) es:
T → +∞ cuando Icc → I←a (por el lado derecho)
T → −∞ cuando Icc → I→a (por el lado izquierdo)
As´ı la funcio´n de operacio´n (3.1) se puede representar con dos funciones inver-
sas asintotas al valor de la corriente de arranque (Ia) como se muestra en la Fig. 3.1.
De esta forma, el tiempo de operacio´n de cualquier relevador Ti para la condicio´n
Icc→∞ es :






Figura 3.1: Funcio´n de operacio´n
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3.3 Diferencia de tiempos de operacio´n T2 − T1
Al condicionar que T2 ≥ T1 + θ, donde θ en la pra´ctica toma valores iguales o
superiores a 0.2 segundos, se tiene que para valores de corriente de falla muy grandes
T˜2 = T˜1 + θ.




























dial2 = Rdial1 (3.9)
Como Icc esta´ definido en (3.3) por el contador k, los tiempos de operacio´n de
las protecciones primarias y de respaldo tambie´n lo esta´n. La diferencia de tiempos
se expresa ahora como:













)n1 − 1 +B1
 dial1
(3.10)
Sustituyendo dial2 de (3.9) en (3.10) y rearreglando se tiene que






)n2 − 1 − A1(1 + kp)n1 ( Im
Ia1
)n1 − 1 + (RB2 −B1)
 dial1
(3.11)
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Dada la expresio´n (3.8) para R, se tiene que el te´rmino (RB2 − B1)dial1 de
(3.11) toma el valor de θ. Adema´s, si consideramos que s = A2
A1
, entonces la diferencia
de tiempos de la ecuacio´n (3.11) queda como:






)n2 − 1 − 1(1 + kp)n1 ( Im
Ia1
)n1 − 1
A1dial1 + θ (3.12)
3.4 Condiciones restrictivas en la diferencia de
tiempos de operacio´n
Analicemos ahora los requerimientos necesarios para que se cumpla con la
condicio´n de que T k2 − T k1 ≥ θ, tomando como referencia la ecuacio´n (3.12):
En una primera instancia, el te´rmino diferente a θ (en pare´ntesis rectangular) debe






)n2 − 1 − 1(1 + kp)n1 ( Im
Ia1
)n1 − 1 ≥ 0 (3.13)
Dos situaciones se presentan para la corriente de arranque ma´xima Im de acuer-
do a su definicio´n en (3.3):
ESTADO 1: Im = Ia2, Ia2 = qIa1 donde q > 1, se tiene la situacio´n que se observa









Figura 3.2: Estado 1 en la ecuacio´n (3.3).
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Tomando en consideracio´n la ecuacio´n (3.13) con n2 = n1 = n, tenemos que
Rs
(1 + kp)n − 1 ≥
1
(1 + kp)nqn − 1 (3.14)
Los denominadores cumplen con la relacio´n establecida, siendo necesario que se
cumpla adema´s, el que Rs ≥ 1. En esta situacio´n, con la definicio´n de s = A2
A1
y la













































Podemos concluir para el ESTADO 1, donde Im = I2, que para mantener una relacio´n
de T k2 − T k1 ≥ θ para una corriente de corto circuito Ikcc = (1 + kp)Im, es necesario
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Figura 3.3: Estado 2 de la ecuacio´n (3.13).






)n2 − 1 ≥ 1(1 + kp)n1 − 1
Rs [(1 + kp)n1 − 1] ≥ (1 + kp)
n2 − qn2
qn2
qn2Rs [(1 + kp)n1 − 1] ≥ (1 + kp)n2 − qn2
tratando de simplificar la relacio´n, consideremos que el exponente en ambas funciones
es el mismo; esto es, n2 = n1 = n. En consecuencia, la relacio´n anterior se presenta
como:
qnRs [(1 + kp)n − 1] ≥ (1 + kp)n − qn
(1 + kp)n (qnRs− 1) ≥ (Rs− 1) qn




































Siendo k el para´metro que garantiza que la diferencia de los tiempos de
operacio´n de proteccio´n de respaldo y proteccio´n primaria sea mayor o igual a θ.
Podemos concluir para el ESTADO 1, donde Im = I1, que para mantener una
relacio´n de T k2 − T k1 ≥ θ para una corriente de corto circuito Ikcc = (1 + kp)Im, es















3.5 Ajuste del para´metro A2 en funcio´n de la
corriente de corto circuito Icc
De las condiciones establecidas en la seccio´n 3.4, podemos desarrollar las condi-
ciones que debe preservar A2(Icc) en funcio´n de la corriente de corto circuito. En la
relacio´n (3.3) dispusimos a Icc como mu´ltiplo de Im, la corriente de arranque ma´xima.
Analicemos ahora los requerimientos necesarios para que se cumpla con la
condicio´n de que T k2 − T k1 = θ tomando como referencia la ecuacio´n (3.12); la con-
clusio´n es que el te´rmino diferente a θ (en pare´ntesis rectangular) debe ser igual a






)n2 − 1 − 1(1 + kp)n1 ( Im
Ia1
)n1 − 1 = 0 (3.18)
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Asi mismo, se presentan dos situaciones para la corriente de arranque ma´xima
Im de acuerdo a su definicio´n en (3.3):
ESTADO 1: Im = Ia2, Ia2 = qIa1 donde q > 1








(1 + kp)n2 − 1
(1 + kp)n1qn1 − 1
]
(3.20)
ESTADO 2: Im = Ia1, Ia2 = qIa1 donde q < 1








[(1 + kp)q]n2 − 1











[(1 + kp)q]n2 − 1
(1 + kp)n1 − 1
]
(3.22)
Este ESTADO 2 es el cr´ıtico ya que la funcio´n de operacio´n del relevador de
respaldo no se satisface para valores de corriente en el intervalo, entre el punto en




El problema que se aborda en este trabajo se basa en el disen˜o o´ptimo de forma
adaptiva de las funciones de operacio´n de los relevadores de sobrecorriente de tiempo
inverso para su coordinacio´n en los sistemas radiales.
Una configuracio´n radial “es aquella que cuenta con una trayector´ıa entre la
fuente y la carga proporcionando el servicio de energ´ıa ele´ctrica”[4, p.6]
Las curvas de operacio´n de los relevadores de sobrecorriente de tiempo inverso,









La corriente de arranque del relevador (Iarranque), es un para´metro fijo el cual define
el umbral de la corriente de operacio´n del relevador. La corriente de falla (Ifalla), es
un para´metro variable el cual representa el valor de corriente medido en el sistema a
trave´s de los transformadores de corriente. La salida Top es el tiempo de operacio´n
del relevador al presentarse una falla. Las constantes A, B y n definen el tipo de
curva; B define la componente de saturacio´n del nu´cleo. El dial es el control que
determina la escala de tiempo de la curva tiempo-corriente.
20
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Dependiendo de los valores de las contantes A,B, n y dial se obtienen distintos
tipos de curvas: moderadamente inversa, muy inversa y extremadamente inversa.
Los ingenieros de protecciones, al momento de coordinar los relevadores selec-
cionan el tipo de curva de acuerdo al sistema que deseen coordinar.
Deben decidirse los valores o´ptimos para las variables A,B, n y dial que per-
miten definir la curva caracter´ıstica de operacio´n del rele´, as´ı como la variable dial
que define los tiempos de operacio´n segu´n su curva caracter´ıstica, obteniendo as´ı el
tiempo de operacio´n del relevador a coordinar.
4.1 Consideraciones del modelo
Para establecer el modelo de coordinacio´n de protecciones de sobrecorriente,
en un sistema radial de potencia ele´ctrica, se tomara´n en consideracio´n los siguientes
elementos:
El tiempo de operacio´n debe ser ≥ θ seg. para tomar en cuenta los posibles
errores que se pueden tener en las tensiones, corrientes e impedancias, as´ı como
permitir que la falla sea detectada por los equipos de proteccio´n.
El valor de la Iarranque se establece de acuerdo a la capacidad y el compor-
tamiento de los equipos e instalaciones del sistema ele´ctrico.
El intervalo de la Ifalla se establece teniendo en cuenta las posibles sobrecargas
de los equipos e instalaciones en base a sus capacidades de disen˜o.
La cantidad de relevadores a coordinar.
Los relevadores a coordinar tendra´n un tiempo de operacio´n de proteccio´n
primaria y un tiempo de operacio´n de proteccio´n de respaldo.
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4.2 Formulacio´n matema´tica
Consideremos un diagrama general de ubicacio´n de los relevadores en un sis-
tema radial de transmisio´n de potencia ele´ctrica de alto voltaje.
Figura 4.1: Diagrama general de un sistema radial de potencia ele´ctrica
La figura 4.1 muestra un sistema radial de transmisio´n de potencia ele´ctrica
de 5 nodos (subestaciones) y sus correspondientes relevadores Ri en el orden corres-
pondiente a la ma´xima corriente de carga de la l´ınea de transmisio´n a cubrir para
situaciones de corto circuito.
Las corrientes de carga ma´xima Imaxi mantienen la relacio´n Imax1 < Imax2 <
Imax3 < Imax4 < Imax5
Consideremos a su vez que las funciones de operacio´n de estos relevadores de
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Cuyo gra´fico se muestra en la figura 4.2
Ti
Iarranquei I
Figura 4.2: Funcio´n de tiempo de operacio´n de un relevador.
4.2.1 Notacio´n
Para´metros.
Ifallai Corriente de falla para la coordinacio´n de los relevadores.
Iarranquei Corriente de arranque dependiente de las caracter´ısticas del sistema.
Variables de decisio´n.
Ai Grado de inversio´n de la curva.
Bi Tiempo a la cual la curva sera´ asinto´tica para un valor de corriente elevada,
el cual emula la saturacio´n del nu´cleo.
diali Palanca de ajuste del relevador de proteccio´n primaria que permite
definir los tiempos de operacio´n segu´n su curva [0.5,15].
Salidas
Ti Tiempo de operacio´n del i-e´simo relevador de proteccio´n.
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En todos los casos la corriente de arranque Iarranquei del i-e´simo relevador, se
establece de manera pra´ctica como:
Iarranquei = δImaxi
esto es, un mu´ltiplo δ de la corriente ma´xima de carga de la i-e´sima l´ınea a la cual
supervisa. En la pra´ctica δ toma valores de 1.5 o 1.2 dependiendo el modelo de
relevador.
Cada relevador Ri realiza dos funciones:
La proteccio´n primaria de la i-e´sima l´ınea de transmisio´n y la proteccio´n de
respaldo del relevador anterior Ri−1; estas funciones se realizan excepto en el primer
relevador R1 que solamente realiza la proteccio´n primaria en la ultima seccio´n L1
del sistema de transmisio´n radial (ver figura (4.1), Bus 1).
En la fig 4.3 mostramos para un relevador Ri (i 6= 1) el grafico de la funcio´n i









Protección primaria Protección de repaldo
Figura 4.3: Funcio´n de tiempo de operacio´n del relevador i.
Observe que la funcio´n de respaldo debe realizarse para corrientes mayores que
la corriente de arranque del relevador anterior, excepto para R1.
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Un elemento ma´s que se debe considerar es la corriente de falla ma´xima Ifallai
que el relevador Ri es capaz de detectar, el cual consideraremos en forma generalizada
que es superior a la corriente de arranque Ifallai−1 del anterior relevador Ri−1.
Bajo estas condiciones, la forma de las funciones de tiempos de operacio´n de
los relevadores se presentan en la figura siguiente:
En la fig 4.4 podemos observar que Iarranquei+1 < Ifallai < Iarranquei+2 y adema´s





































Figura 4.4: Tiempo de operacio´n de la coordinacio´n de proteccio´n de relevadores.
La tabla 4.1 muestra los rangos de corrientes para los cuales cada relevador
debe actuar como proteccio´n primaria o proteccio´n de respaldo.
Relevador Proteccio´n primaria Proteccio´n de respaldo




2 (Imaxfalla1 , I
max
falla2




3 (Imaxfalla2 , I
max
falla3




4 (Imaxfalla3 , I
max
falla4




5 (Imaxfalla4 , I
max
falla5




Tabla 4.1: Corrientes de arranque y falla asociadas a las protecciones primarias y de
respaldo.
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Podemos generalizar el rango de corriente i en el que actu´a el relevador Ri de
la forma siguiente:
Proteccio´n primaria: Ifallai−1 < I < Ifallai ∀, i = 2, ..., N
Proteccio´n de respaldo: Iarranquei−1 < I < Ifallai−1 ∀, i = 2, ..., N
Podemos observar en estas condiciones que existen pequen˜os intervalos de cor-
riente en las cuales existe el respaldo; esto es, en el intervalo de (Iarranque2 , Ifalla1)
R3 actu´a como respaldo de R2 y a su vez este intervalo R2 actu´a como respaldo
de R1.
En este sistema se pueden localizar 3 casos que involucran: R1, R2 y R3, adema´s
R4, R5 y R2 y finalmente R5, R4 y R3.
RELEVADOR R1: COORDINACIO´N DE RESPALDO POR R2
En este caso la gra´fica de los tiempos de operacio´n de los relevadores R1 y R2













Figura 4.5: Cordinacio´n de respaldo por R2
El intervalo (Iarranque1 , I
max
falla1
] de corriente de falla para proteccio´n primaria del







forma que el estudio de los tiempos de operacio´n para tiempos de respuesta sera´ para
corrientes de falla definidos como:
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I
(k)
falla = Iarranque1(q + kp1); k = 0, ..., N1; I
(k)
falla ∈ (Iarranque1 , Imaxfalla1 ],∀ k
q = 1.5 (margen de seguridad de respuesta del relevador)













en donde A1, B1 y Dial1 se fijan a un valor espec´ıfico. Para este tipo de funcio´n
inversa de tiempo de operacio´n (mayor corriente de falla menor tiempo de operacio´n)
se considerara´ el exponente n igual a 2. Para el resto de los relevadores Ai, Bi y Diali,
se consideran variables de decisio´n.
Para el relevador R2, que realiza la funcio´n de respaldo del relevador R1 en el

















falla = Iarranque1(q + kp1); k = 0, ..., N1; I
(k)
falla ∈ (Iarranque1 , Imaxfalla1 ],∀ k
y como respaldo, el tiempo de operacio´n debera´ cumplir con la condicio´n
T
(k)
2 − T (k)1 ≥ θ (4.4)
en donde θ toma valores iguales o superiores a 0.2 segundos; la seleccio´n de depen-
dera´ de la decisio´n del analista de la coordinacio´n de protecciones.
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El modelo matema´tico para la coordinacio´n de protecciones de los relevadores











2 − T (k)1 ≥ θ; k = 1, ..., N1
T
(k)
2 evaluada con (4.3)
T
(k)
1 evaluada con (4.4)
Observe en la figura 4.5 que la proteccio´n primaria del relevador R2 cubrira´ el
intervalo [Ifalla1 , Ifalla2 ].
RELEVADOR R2: COORDINACIO´N DE RESPALDO POR R3





















Figura 4.6: Coordinacio´n de respaldo por R3
Para su ana´lisis, el intervalo de la corriente de falla en la cual se realiza la


















(q + kp2); k = 0, ..., N2; I
(k)
falla ∈ [Ifalla1 , Ifalla2 ]∀k (4.6)
q = 1.5 (margen de seguridad de respuesta del relevador)
Para el relevador R2, la funcio´n de tiempo de operacio´n esta´ dada por (Eq.3)

















3 − T (k)2 ≥ θ (4.8)
El modelo matema´tico para la coordinacio´n de proteccio´n de los relevadores












3 − T (k)2 ≥ θT ; k = 0, ..., N2
T
(k)
2 evaluada con (4.3) y (4.6)
T
(k)
3 evaluada con (4.7) y 4.6)




corriente de falla es detectada por los 3 relevadores, generando por consecuencia una
operacio´n de respaldo del relevador R3 a la operacio´n de respaldo del relevador R2
sobre la operacio´n de proteccio´n primaria del relevador R1.
Observe que, adema´s, la proteccio´n primaria del relevador R3 sera´ sobre el
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RELEVADOR Ri, i /∈ 1, 2 : PROTECCIO´N DE RESPALDO POR Ri+1


















falla i-1 i i+1
Figura 4.7: Generalizacio´n de las funciones de tiempo de operacio´n de relevadores
para coordinacio´n.
El intervalo de corriente de falla [Imaxfallai−1 , I
max
fallai
] en el cual se realiza la pro-











fallai−1(1 + kpi); k = 0, ..., Ni; I
(k)
falla ∈ [Imaxfallai−1 , Imaxfallai ]∀k (4.10)















i+1 − T (k)i ≥ θ
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El modelo matema´tico para la coordinacio´n de protecciones de los relevadores
















i+1, ambas se evaluan con las ecuaciones (4.10) y (4.11)
Cap´ıtulo 5
Metodolog´ıa de solucio´n
Con base a la formulacio´n matema´tica empleada en el capitulo anterior, se
conoce que el problema es no lineal (NLP) con multisecciones. Se desarrollo un co´digo
en el lenguaje de modelacio´n GAMS, el cual resuelve el problema iterativamente en
secciones correspondientes a la cantidad de relevadores empleados en el sistema.
Para calcular los tiempos de operacio´n de proteccio´n primaria (T1) correspon-
dientes al rango de corriente de falla (Ifalla1) del primer relevador(R1) se fijan los
valores de A, B y Dial, obteniendo as´ı los (T1); para obtener los tiempos de operacio´n
del relevador de proteccio´n de respaldo (R2) se le asigna una cota superior e inferior
a las variables A, B y Dial y se minimizan los (T2); de esta manera se encuentran
los mejores valores de las variables y de los (T2) cumpliendo con la restriccio´n de que
los (T2) deben ser ≥ θ que los (T1).
En el tercer relevador (R3) se le asigna una cota superior e inferior a las vari-
ables A, B y Dial y se minimizan los (T3), cumpliendo con la restriccio´n de que los
(T3) deben ser ≥ θ que los (T2).
Este proceso se realiza iterativamente de acuerdo a la cantidad de relevadores
que se utilicen en el sistema.
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5.1 Procedimiento de evaluacio´n
1.-Establecer el orden jera´rquico de los n relevadores a coordinar. Para cada
uno de ellos establecer el valor de la corriente de arranque dependiendo del tipo
de relevador y el elemento del sistema ele´ctrico a proteger. Debe de considerarse el
rango de actuacio´n de cada relevador con respecto a la corriente de falla: mı´nima
corriente de falla y ma´xima corriente de falla, ambos en amperes.
2.-Para cada rango de corriente de los relevadores considerados en la coordi-
nacio´n, dividir el rango del i-esimo relevador [Imaxfalla,i − Iminfalla,i] en Ni intervalos y
obtener Ni+1 mediciones de corriente de falla Ifallai . Se considera un margen de se-
guridad q = 1.5 veces la corriente de arranque Iarranquei . El conjunto de corrientes
de falla se obtienen de las siguientes relaciones.








i = 1, 2, ..., nrel
Nrel=nu´mero de relevadores a coordinar.
q = 1.5
3.-Se selecciona la funcio´n de operacio´n del primer relevador (i=1; el de ma´s
baja corriente de falla) de acuerdo a la norma IEEE C37.112.1996 [1] se establecieron
los valores de los para´metros Ai, Bi y diali.
4.-Para el resto de los relevadores se asignan cotas a los para´metros Ai, Bi y
diali, para i=2,...,nrel



























falla,i = Iarranque,i(1+kpi); k=0,1,...,Ni; i=1,...,nrel
I
(k)
falla,i ∈ [Imaxfalla,i, qIminfalla,i]∀k
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5.2 Ejemplo
En la siguiente figura se muestra un sistema ele´ctrico industrial de una pro-
ductora de papel, en el cual se indican los tres relevadores que se desean coordinar.
R3
R1R2
Figura 5.1: Productora de papel
Se tienen 3 relevadores de sobrecorriente(R1, R2 y R3) marca SEL modelo 551
los cuales se desean coordinar.
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1.- Se fijan los valores del primer relevador (R1) de acuerdo a las caracters´ticas
del sistema. El valor de corriente de arranque se establece de acuerdo a la capacidad
del transformador a proteger segun´ la NOM 001 SEDE 2005 TOMO 1 [2, p.439].El
tranformador que se desea proteger es de 115/34.5 kV, 15,000 MVA y su corriente
nominal del lado de baja es de 250 A, por lo cual se establece una Iarranque = 300A.
Rango de corriente de falla = [450A a 1767]
Iminfalla = 450A
Imaxfala = 1767A
Dial= 0.9 se establece de acuerdo a las protecciones aguas arriba.
En donde:
Ifalla = Iarranque(q + kp); k = 0, ...N
q=1.5 (margen de seguridad de respuesta del relevador)
k=0,1,2,3,...N















(k) = Iarranque(q + kp); k = 0, , N
Para k=0
Ifalla
(0) = 300[(1.5) + (0)(0.15143333)] = 450A
Para k=1
Ifalla
(1) = 300[(1.5) + (1)(0.15143333)] = 495.43A
Para k=29
Ifalla
(1) = 300[(1.5) + (29)(0.15143333)] = 1767A
Y asi sucesivamente se van calculando los valores de corriente de falla.
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2.- Se selecciona la curva U4(Extremadammente inverso) para el primer rele-
vador ya que esta coordina bien de acuerdo a las caracter´ısticas del sistema. La norma
IEEE C37.112.1996 define los valores de A=5.67, B=0.0352 y n=2 correspondiente













Se sustituyen todos los para´metros en la ecuacio´n y de esta manera se obtienen
los tiempos de operacio´n correspondientes al primer relevador.
3.- Se desarrollo´ un co´digo en lenguaje GAMS para establecer los tiempos de
operacio´n de los otros relevadores (R2 y R3).
Se fijaron los para´metros para calcular los tiempos de operacio´n del primer







Se establecieron las cotas de las variables y los rangos de corriente de falla









Rango de corriente de falla (R2)= [450 A a 2334 A]
Rango de corriente de falla (R1)= [450 A a 3107 A]






diferencia(k).. T2(k) - T1(k) =g= 0.2;
diferencia1(k).. T3(k) - T2(k) =g= 0.2;
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fallai−1(1 + kpi); k = 0, ..., Ni; I
(k)











Se compila el programa obteniendo las variables que definiran las caracter´ıstica
de operacio´n de los relevadores (R2 y R3), asi como sus tiempos de operacio´n.
Relevador A B Dial
1 5.67 0.0352 0.9
2 10.206 0.463 0.5
3 13.061 1.089 0.5
Tabla 5.1: Resultados de las variables
Cap´ıtulo 6
Estudio computacional
El co´digo desarrollado para este trabajo fue escrito en el lenguaje de modelacio´n
GAMS y solucionado en una terminal con Procesador Sun Fire v440, conectado a 4
Procesadores de 1602 MHhz Ultra SPARC III con 1MB de cache y 8GB de Memoria
RAM.
6.1 Taman˜o de instancia
Para este problema se van a considerar la coordinacio´n de 3 relevadores a
los cuales les corresponde proteger una seccio´n a cada uno, por lo tanto nuestro
sistema contara´ de tres secciones y cada seccio´n tendra´ su corriente de arranque
correspondiente, as´ı como su rango de corriente de falla.
La figura 6.1 muestra el diagrama unifilar de una industria papelera en donde
se pueden observar los 3 relevadores que se desean coordinar.
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Figura 6.1: Diagrama unifilar
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6.1.1 Asignacio´n de valores a los para´metros













Los para´metros de entrada de las constantes A1, B1 y Dial1 fueron 5.67, 0.0352
y 0.9 respectivamente de acuerdo a la norma IEE Std C37.112-1996. Para este tipo
de funcio´n inversa de tiempo de operacio´n (mayor corriente de falla menor tiempo
de operacio´n) se considerara´ el exponente n igual a 2. Para el resto de los relevadores
Ai, Bi y Diali, se consideraron variables de decisio´n.
El valor de Iarranque1 , asi como el rango de Ifalla1 fue establecido conforme a la
carga del sistema, a los cuales se les asignaron los valores de 300 A y un rango de
[450,1767.7] dividido en 30 secciones.
Para el relevador R2, que realiza la funcio´n de respaldo del relevador R1 se
le asignaron 300 A como Iarranque2 y un rango de [450, 2334] como Ifalla1 y para
el relevador R3 300 A y un rango de [450,3107] respectivamente, siendo este la
proteccio´n de respaldo del relevador R2.
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6.2 Resultados obtenidos
En la tablas 6.1 y 6.2 se muestran los valores de las funciones de operacio´n de
los relevadores con sus correpondientes variables de decisio´n, los cuales se calcularon
resolviendo el problema no lineal (NLP), tal y como se explico´ en el cap´ıtulo 4.
Relevador A B Dial
1 5.67 0.0352 0.9
2 10.206 0.463 0.5
3 13.061 1.089 0.5
Tabla 6.1: Resultados de las variables
La tabla 6.2 indica los tiempos de operacio´n de cada relevador en el rango de
corriente de falla.
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Ifalla T1 Ifalla T2 Ifalla T3
450 4.11408 450 4.31408 450 5.76867
495.43 2.98612 495.43 3.18612 515 3.89852
540.86 2.29935 540.86 2.49935 580 2.92962
586.29 1.84171 586.29 2.04171 645 2.34706
631.72 1.51765 631.72 1.71765 710 1.96363
677.15 1.27789 677.15 1.47789 775 1.69534
722.58 1.09451 722.58 1.29451 840 1.49906
768.01 0.95052 768.01 1.15052 905 1.35052
813.44 0.83504 813.44 1.03504 970 1.23504
858.87 0.7408 858.87 0.9408 1035 1.1433
904.3 0.66275 904.3 0.86275 1100 1.06908
949.73 0.59729 949.73 0.79729 1165 1.00812
995.16 0.54179 995.16 0.74179 1230 0.95737
1040.59 0.49427 1040.59 0.69427 1295 0.91466
1086.02 0.45325 1086.02 0.65325 1360 0.87833
1131.45 0.41756 1131.45 0.61756 1425 0.84718
1176.88 0.38632 1176.88 0.58632 1490 0.82024
1222.31 0.35879 1222.31 0.55879 1555 0.79678
1267.74 0.3344 1267.74 0.5344 1620 0.77622
1313.17 0.31268 1313.17 0.51268 1685 0.7581
1358.6 0.29325 1358.6 0.49325 1750 0.74204
1404.03 0.2758 1404.03 0.4758 1815 0.72774
1449.46 0.26007 1449.46 0.46007 1880 0.71495
1494.89 0.24582 1494.89 0.44582 1945 0.70346
1540.32 0.23289 1540.32 0.43289 2010 0.69311
1585.75 0.2211 1585.75 0.4211 2075 0.68373
1631.18 0.21033 1631.18 0.41033 2140 0.67523
1676.61 0.20047 1676.61 0.40047 2205 0.66748
1722.04 0.1914 1722.04 0.3914 2270 0.6604
1767.47 0.18306 1767.47 0.38306 2335 0.65392
1767 0.38314 2334 0.64797
1786.56 0.37975 2360.66 0.64567
1806.12 0.37647 2387.32 0.64345
1825.68 0.37329 2413.98 0.6413
1845.24 0.37023 2440.64 0.63921
1864.8 0.36726 2467.3 0.6372
1884.36 0.36439 2493.96 0.63525
1903.92 0.3616 2520.62 0.63336
1923.48 0.35891 2547.28 0.63153
1943.04 0.3563 2573.94 0.62975
1962.6 0.35377 2600.6 0.62803
1982.16 0.35131 2627.26 0.62636
2001.72 0.34893 2653.92 0.62474
2021.28 0.34662 2680.58 0.62317
2040.84 0.34438 2707.24 0.62164
2060.4 0.34221 2733.9 0.62016
2079.96 0.34009 2760.56 0.61872
2099.52 0.33804 2787.22 0.61732
2119.08 0.33605 2813.88 0.61596
2138.64 0.33411 2840.54 0.61464
2158.2 0.33222 2867.2 0.61335
2177.76 0.33039 2893.86 0.6121
2197.32 0.32861 2920.52 0.61088
2216.88 0.32687 2947.18 0.6097
2236.44 0.32519 2973.84 0.60854
2256 0.32354 3000.5 0.60742
2275.56 0.32194 3027.16 0.60633
2295.12 0.32038 3053.82 0.60526
2314.68 0.31887 3080.48 0.60422
2334.24 0.31739 3107.14 0.60321
RELEVADOR 1 RELEVADOR 2 RELEVADOR 3
Tabla 6.2: Resultados obtenidos.
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6.3 Comparacio´n de resultados obtenidos con
el programa de simulacio´n skm
Se comparan los resultados obtenidos en GAMS con los datos obtenidos con
el solver SKM (se utiliza en la pra´ctica industrial para realizar la coordinacio´n de
relevadores), mostra´ndose en las figuras 6.2 y 6.3 respectivamente.
Figura 6.2: Funcio´nes de operacio´n determinadas con co´digo GAMS.
Figura 6.3: Funcio´nes de operacio´n determinadas con solver SKM.
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Se puede observar que en las funciones de operacio´n que obtuvimos se respeta
la separacio´n ≥ 0.2 entre cada curva y presentan un comportamiento mas uniforme
en toda la curva.
En las curvas del solver podemos ver una separacio´n muy grande al principio
cuando las corrientes de falla tienen un valor inferior, sin embargo tienen un mejor
comportamiento en corrientes de falla elevadas.
En la Tabla 6.3 se muestran los datos obtenidos del solver SKM y de GAMS.
Curva 2
Para una Ifalla= 450 con GAMS se obtiene un tiempo de respuesta de 4.3 seg y
con el solver 8.68 seg; sin embargo para una Ifalla= 2256 obtuvimos un tiempo de
respuesta con GAMS de 0.32 seg y con el solver 0.26 seg. A partir de la Ifalla= 1767
el tiempo de operacio´n del solver es mejor que el de GAMS pero la diferencia de
0.062 no es significativa.
Curva 3
Para una Ifalla= 450 con GAMS se obtiene un tiempo de respuesta de 5.7 seg y
con el solver 15.54 seg. Sin embargo para una Ifalla= 2760 obtuvimos un tiempo de
respuesta con GAMS de 0.54 seg y con el solver 0.35 seg. A partir Ifalla= 1685 el
tiempo de operacion´ del solver es mejor qu el de GAMS teniendo una diferencia de
0.19, que es mayor que la que se presento´ en la curva 2 pero se puede considerar
aceptable para la coordinacio´n.
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Tabla 6.3: Datos comparativos entre GAMS y el programa de simulacio´n SKM.
Cap´ıtulo 7
Conclusiones y trabajo futuro
7.1 Conclusiones
En esta tesis nos enfocamos en el disen˜o de las funciones de operacio´n de
los relevadores de sobrecorriente en sistemas radiales, minimizando el tiempo de
operacio´n de estos para poder brindar una proteccio´n adecuada al sistema ele´ctrico,
reduciendo dan˜os y costos.
Se tomaron los siguientes criterios para la realizacio´n del modelo: el tiempo de
operacio´n entre los relevadores debe ser ≥ 0.2 seg., el valor de la Iarranque se establece
de acuerdo a la capacidad y el comportamiento de los equipos e instalaciones del
sistema ele´ctrico, el intervalo de la Ifalla se establece teniendo en cuenta las posibles
sobrecargas de los equipos e instalaciones en base a sus capacidades de disen˜o y la
cantidad de relevadores a coordinar.
Se desarrollo´ un co´digo en lenjuage de programacio´n GAMS tomando como ref-
erencia la norma IEEE Std C37.112-1996 para definir la caracter´ıstica de operacio´n
de los relevadores. Se tomo´ como instancia una empresa papelera, se compararon los
resultados obtenidos con un solver comercial (SKM) utilizado para realizar coordina-
ciones de protecciones. Con el co´digo desarrollado se obtuvieron buenos resultados;
sin embargo se podr´ıa agregar una variable ma´s para definir curvas ma´s precisas.
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7.2 Trabajo futuro
Mejorar la formulacio´n matema´tica para agregar el para´metro n como variable
de decisio´n para obtener funciones de operacio´n ma´s precisas.
Realizar pruebas con distintos valores de corriente de arranque (Iarranque) para
cada relevador a coordinar.
Implementarlo en redes ele´ctricas con configuraciones complejas.
Bibliograf´ıa
[1] ((IEEE Standard Inverse-Time Characteristic Equations for Overcurrent Relays)),
, pa´gs. 1–19, 1996.
[2] ((Norma oficial mexicana NOM-001-SEDE-2005)), , 2005.
[3] Network Protection and automation guide, tercera edicio´n, Alstom Grid, 2011.
[4] CFE, ((Norma CFE-BMT-DP)), recurso libre, disponible en
http://es.scrib.com/doc/4279095/Norma-Dist-Construccion-subterraneas-Ap2.
[5] Gutie´rrez, V. C., ((Equipo ele´ctrico)), recurso libre, disponible en
http://gama.fime.uanl.mx/ omeza/pro/EquipoElectrico.pdf.
[6] He´ctor Mendivelso D, P. A. G., ((Protecciones “Rele´s”)), recurso libre,
disponible en http://gemini.udistrital.edu.co/comunidad/grupos/gipud/ docu-
mentos/reles.pdf.
[7] J. Duncan Glover, M. S. S., Sistemas de potencia, tercera edicio´n, Ciencias
e ingenier´ıas, 100.
[8] Margil S. Ramr´ez Alanis, M. S., ((Proteccio´n de
sitemas ele´ctricos de potencia)), recurso libre, disponible en
http://gama.fime.uanl.mx/ omeza/pro/Proteccion.pdf, 2005.
[9] Mart´ınez, J. A. L., Evaluacio´n de los me´todos de coordinacio´n de relevadores
direccionales de sobrecorriente en redes complejas, UANL, Me´xico, N.L, 2008.
50
Ficha autobiogra´fica
Jade Melissa Valdez Go´mez
Candidato para el grado de Maestro en Ciencias
en Ingenier´ıa de Sistemas
Universidad Auto´noma de Nuevo Leo´n
Facultad de Ingenier´ıa Meca´nica y Ele´ctrica
Tesis:
PROCESO ADAPTATIVO DE LAS
FUNCIONES DE OPERACIO´N DE LOS
RELEVADORES DE PROTECCION
Nac´ı en el Distrito Federal el 17 de agosto de 1983. Asist´ı al Conalep “Raul
Rangel Fr´ıas” en donde curse la carrera de Te´cnico Automotriz. Graduada en 2007 de
la Universidad Auto´noma de Nuevo Leo´n como Ingeniera Meca´nica Electricista. Pos-
teriormente ingrese al Posgrado en Ingenier´ıa de Sistemas de la Universidad Auto´no-
ma de Nuevo Leo´n en la Facultad de Ingeniera´ Me´canica y Ele´ctrica. Bajo la asesor´ıa
y direccio´n de el Dr. O´scar L. Chaco´n Mondrago´n, en colaboracio´n con el Dr. Arturo
Conde Enrq´uez he desarrollado el proyecto de tesis que se presenta en este escrito.
51
